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RZUT PARTERU
SKALA 1:100

LEGENDA:

— — Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm

Ew  Gidwna szyna uziemiejgca

=aw  Miejscowa szyna uziemiejaca
®  Potgczenie spawane

Ztacze inst. odgromowej

Przewdd odprowadzajacy

TYTUL RYSUNKU

NAZWA
INWESTYCJI

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJA UZIEMIENIA

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
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ADRES
INWESTYCJI

DZ. NR 23, 33/12, 33/15, JEDN. EWIDENCYJNA 221404_5 OBREB 0011
BIELAWKI, GMINA PELPLIN

SKALA

1:100

INWESTOR

DOM POMOCY SPOLECZNEJ DLA DZIECITMEODZIEZY
NIEPELNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE

BIELAWKI 47, GMINA PELPLIN

DYREKTOR DOMU- S. KATARZYNA PIOTRKOWSKA

DATA

11. 2017

PROJEKTOWAL
ARCHITEKTURA:

SPRAWDZAL
ARCHITEKTURA:

mgr inz. MIROSEAW PROCINSKI
upr.nr 3879/GD/89

mgr inz. JACEK PROCINSKI
upr.nr POM/0159/POOE/07

NUMER

E1



AutoCAD SHX Text
PODŁOGOWY

AutoCAD SHX Text
WPUST

AutoCAD SHX Text
PODŁOGOWY

AutoCAD SHX Text
150x150 mm

AutoCAD SHX Text
GEBERIT

AutoCAD SHX Text
GSU

AutoCAD SHX Text
MSU

AutoCAD SHX Text
GSU

AutoCAD SHX Text
MSU

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
Uziemienie ZK


|-

CZESC
PROJEKTOWANA

nawigza¢ do istniejgcej

instalacji odgromowe;j

CZESC
ISTNIEJACA

nawigza¢ do istniejqcej

instalacji odgromowe]

-Doktadnq lokalizacje masztu
odgromowego dostosowac do
lokalizacji anten do odbioru
telewizji naziemnej. Maszt
antenowy podiqczy¢ do
istniejqcej instalacji odgromowej

LEGENDA:

RZUT DACHU
SKALA 1:100

Drut odgromowy OC @8mm2

Przewdd odprowadzajacy d 8 OC
(uktadany w bruzdzie w rurze odgromowej)

Zmiana poziomu dachu

Maszt odgromowy
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INSTALACJA ODGROMOWA
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ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
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-EDUKACYJNYCH DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
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POWIERZCHNIA OBLICZONA ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836:1997

BILANS POWIERZCHNI KONDYGNACJI NETTO

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZ. POS. [POWIERZCHNIA
1.01 PRZEDSIONEK GRES 3,50m?
1.02 WINDA 4,387
1.03 KL. SCHODOWA BEZ ZMIAN 18,60m?
1.04 SALA ZAJEG TERAPELTYCZNO-REHABILITACYJNO-EDUKACYINYCH | TARKETT 32,00m?
1.05 wc GRES 5,20m?
1.07 KOTLOWNIA BEZ ZMIAN 12,30m?
1.08 GAR1/Z BEZ ZMIAN 19,17m?
1.09 GAR1/Z BEZ ZMIAN 52,07m?
110 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE GRES 2.21m?

RAZEM 149,70m?
LEGENDA:

gﬁA
¢

[SIppPuP
[y WA

EWH.

tacznik jednobiegunowy IP20, podtynkowy

tacznik jednobiegunowy IP44, podtynkowy R1
tacznik jednobiegunowy IP44, natynkowy r;i::
tacznik dwubiegunowy IP20, podtynkowy x
tacznik krzyzowy jednobiegunowy IP20, podtynkowy teltech
™

tacznik schodowy jednobiegunowy IP20, podtynkowy
tacznik schodowy dwubiegunowy IP20, podtynkowy
Przycisk chwilowy dzwonka 1P44

Sufitowy czujnik ruchu
Nascienny czujnik ruchu
Zasilanie wentylacii

Przycisk sterowniczy przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Whytgcznik awaryjny kottowni

Dzwonek typu gong 230V

Oprawa LED awaryjna typu Primos CLA LED, 5W 1H AT SM IP65 z
uktadem grzewczym i termostatem, natynkowa, firmy HYBRYD
Oprawa LED awaryjna typu OWA SU AP, 1W, IP65 optyka
uniwersalna, natynkowa, firmy HYBRYD

Oprawa LED awaryjna typu OWA SU RP, 1W, IP65 optyka
korytarzowa, natynkowa, firmy HYBRYD

Oprawa LED typu ORBIT SU, 3W, 1h, nastrowa, firmy HYBRYD

Oprawa LED typu PRIMOS SGN DS pods$wietlony znak bezpieczenstwa z
piktogramem, IP20, montaz nastropowy, tryb "na jasno", 1h, firmy HYBRYD

Oprawa LED typu PRIMOS SGN podswietlony znak bezpieczerstwa z
piktogramem, IP20, montaz nascienny, tryb "na jasno", 1h, firmy HYBRYD

Naswietlacz LED typu FLOODLIGHT LED 20W, BLACK 1P65 4000k, 2000im LEDVANCE

RZUT PARTERU

SKALA 1:100

Rozdzielnica elektryczna, 72 moduty, n/t, wiszaca
Rozdzielnica elektryczna, 54 moduty, p/t
Rozdzielnica elektryczna, 18 modutéw, n/t, wiszaca

Ztacze kablowe nN, 400x250mm (szer. x gt.) na fundamencie

Szafa wiszgca dwucze$ciowa, 9U, 600/600
Szafka wiszaca, obudowa metalowa 40x40x14

Oprawa typu Drop1 1x60W, IP55. firmy PLEXIFORM
Oprawa typu NEPTUN LED PC 48W, 7200Im, 840, IP65, klosz

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJA OSWIETLENIA - PARTER

NAZWA
INWESTYCJI

opalizowany, natynkowa, firmy LUXIONA
Oprawa $wietléwkowa typu RASTROE 600x600 4x18W, IP20,

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA BUDYNEK: USLUG TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNO

rastrowa, natynkowa, firmy WERKPOL - dostawa Inwestor AORES

Oprawa LED typu PLK-066-320-4K 600x600 32W, 3041Im IP20
natynkowa, firmy BEMKO

Oprawa LED typu PLZ-066-450-4K 600x600 45W, 4050im, IP20
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DYREKTOR DOMU- S. KATARZYNA PIOTRKOWSKA

DATA
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natynkowa, firmy BEMKO
Downlight LED typu BERYL IP44 29W, 3300LM, natynkowy, firmy LUXIONA
Czujnik zmierzchowy
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POWIERZCHNIA OBLICZONA ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836:1997

BILANS POWIERZCHNI KONDYGNACJI NETTO

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZ. POS. [POWIERZCHNIA
201 KL. SCHODOWA BEZ ZMIAN 18,60m?
2.02 WINDA 4,38m?
203 HOL GRES 3,59m?
2,04 SALA ZAJEC TERAPELTYCZNO-REHABILITACYJNO-EDUKACYJINYCH TARKETT 33,19m?
2.05 POMIESZCZENIE SOCJALNE TARKETT 7,72m?
2.06 WC DLA PERSONELU GRES 2,28m?
207 SALA ZAJEC TERAPELTYCZNO-REHABILITACYJNO-EDUKACYJNYCH TARKETT 19,81m?
2.08 LAZIENKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH GRES 6,34m?
2,09 SALA ZAJEC TERAPELTYCZNO-REHABILITACYJNO-EDUKACYJNYCH TARKETT 27 48m?

RAZEM 123,39m?
LEGENDA:

X

EWH.

tacznik jednobiegunowy 1P20, podtynkowy
tacznik jednobiegunowy IP44, podtynkowy

tacznik jednobiegunowy 1P44, natynkowy

tacznik dwubiegunowy IP20, podtynkowy

Lacznik krzyzowy jednobiegunowy IP20, podtynkowy

tacznik schodowy jednobiegunowy IP20, podtynkowy
tacznik schodowy dwubiegunowy IP20, podtynkowy

Sufitowy czujnik ruchu
Nascienny czujnik ruchu
Zasilanie wentylacji

Przycisk sterowniczy przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Wyltacznik awaryjny kottowni

Oprawa LED awaryjna typu Primos CLA LED, 5W 1H AT SM IP65 z
uktadem grzewczym i termostatem, natynkowa, firmy HYBRYD

Oprawa LED awaryjna typu OWA SU AP, 1W, IP65 optyka
uniwersalna, natynkowa, firmy HYBRYD

Oprawa LED awaryjna typu OWA SU RP, 1W, IP65 optyka
korytarzowa, natynkowa, firmy HYBRYD

Oprawa LED typu ORBIT SU, 3W, 1h, nastrowa, firmy HYBRYD

Oprawa LED typu PRIMOS SGN DS pods$wietlony znak bezpieczenstwa z
piktogramem, IP20, montaz nastropowy, tryb "na jasno", 1h, firmy HYBRYD

Oprawa LED typu PRIMOS SGN podswietlony znak bezpieczenistwa z
piktogramem, IP20, montaz nascienny, tryb "na jasno", 1h, firmy HYBRYD

RZUT PIETRA |

R1
R2,R3
RKOT

K

teltech

v

Naswietlacz LED typu FLOODLIGHT LED 20W, BLACK 1P65 4000k, 2000im LEDVANCE

Oprawa typu Drop1 1x60W, IP55. firmy PLEXIFORM

Oprawa typu NEPTUN LED PC 48W, 7200Im, 840, IP65, klosz
opalizowany, natynkowa, firmy LUXIONA

Oprawa $wietléwkowa typu RASTROE 600x600 4x18W, IP20,

rastrowa, natynkowa, firmy WERKPOL - dostawa Inwestor

Oprawa LED typu PLK-066-320-4K 600x600 32W, 3041Im IP20

natynkowa, firmy BEMKO

Oprawa LED typu PLZ-066-450-4K 600x600 45W, 4050Im, IP20

natynkowa, firmy BEMKO

Downlight LED typu BERYL IP44 29W, 3300LM, natynkowy, firmy LUXIONA

Czujnik zmierzchowy

SKALA 1:100

Rozdzielnica elektryczna, 72 moduty, n/t, wiszaca
Rozdzielnica elektryczna, 54 moduty, p/t
Rozdzielnica elekiryczna, 18 modutow, n/t, wiszaca

Ztacze kablowe nN, 400x250mm (szer. x gt.) na fundamencie

Szafa wiszaca dwuczesciowa, 9U, 600/600
Szafka wiszaca, obudowa metalowa 40x40x14
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INSTALACJA OSWIETLENIA - PIETRO I
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INWESTYCJI

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA BUDYNEK: USLUG TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNO
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POWIERZCHNIA OBLICZONA ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836:1997

BILANS POWIERZCHNI KONDYGNACJI NETTO
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZ. POS. |POWIERZCHNIA
3.01 KL. SCHODOWA BEZ ZMIAN 18,76m?
3.02 WINDA 430m
3.03 PRZEDSIONEK GRES 3,50m?
3.04 SALA ZAJEC TERAPELTYCZNO-REHABILITACYJNO-EDUKACYJNYCH TARKETT 35,85m?
3.05 POMIESZCZENIE PORZADKOWE TARKETT 247Tm?
3.06 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH GRES 5,90m?
3.07 SALA ZAJEC TERAPELTYCZNO-REHABILITACYJNO-EDUKACYJNYCH TARKETT 20,74m?
3.08 BIURO TARKETT 12,35m2
3.09 SALA ZAJEC TERAPELTYCZNO-REHABILITACYJNO-EDUKACYJNYCH TARKETT 17,80m?
310 BIURO TARKETT 6,84m2
RAZEM 128,69m?
LEGENDA:
A - .
qf tacznik jednobiegunowy IP20, podtynkowy
A
@f tacznik jednobiegunowy IP44, podtynkowy R1
A - . R2,R3
qf tacznik jednobiegunowy IP44, natynkowy
wt RKOT
A . .
(f & tacznik dwubiegunowy IP20, podtynkowy x
A
x tacznik krzyzowy jednobiegunowy IP20, podtynkowy teltech
v

[SpPwp
[ wA

EWH.

tacznik schodowy jednobiegunowy IP20, podtynkowy
tacznik schodowy dwubiegunowy 1P20, podtynkowy

Sufitowy czujnik ruchu

Nascienny czujnik ruchu

Zasilanie wentylacji

Przycisk sterowniczy przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Wytacznik awaryjny kottowni

Oprawa LED awaryjna typu Primos CLA LED, 5W 1H AT SM IP65 z
uktadem grzewczym i termostatem, natynkowa, firmy HYBRYD
Oprawa LED awaryjna typu OWA SU AP, 1W, IP65 optyka
uniwersalna, natynkowa, firmy HYBRYD

Oprawa LED awaryjna typu OWA SU RP, 1W, IP65 optyka
korytarzowa, natynkowa, firmy HYBRYD

Oprawa LED typu ORBIT SU, 3W, 1h, nastrowa, firmy HYBRYD

Oprawa LED typu PRIMOS SGN DS pod$wietlony znak bezpieczenstwa z
piktogramem, IP20, montaz nastropowy, tryb "na jasno", 1h, firmy HYBRYD

Oprawa LED typu PRIMOS SGN podswietlony znak bezpieczenistwa z
piktogramem, IP20, montaz nascienny, tryb "na jasno", 1h, firmy HYBRYD

Naswietlacz LED typu FLOODLIGHT LED 20W, BLACK 1P65 4000k, 2000im LEDVANCE

Oprawa typu Drop1 1x60W, IP55. firmy PLEXIFORM

Oprawa typu NEPTUN LED PC 48W, 7200Im, 840, IP65, klosz
opalizowany, natynkowa, firmy LUXIONA

RZUT PIETRA I

SKALA 1:100

Rozdzielnica elektryczna, 72 moduty, n/t, wiszaca
Rozdzielnica elektryczna, 54 moduty, p/t

Rozdzielnica elekiryczna, 18 modutow, n/t, wiszaca
Ztacze kablowe nN, 400x250mm (szer. x gt.) na fundamencie

Szafa wiszaca dwuczesciowa, 9U, 600/600
Szafka wiszaca, obudowa metalowa 40x40x14

Oprawa LED typu PLK-066-320-4K 600x600 32W, 3041Im IP20
natynkowa, firmy BEMKO

Oprawa LED typu PLZ-066-450-4K 600x600 45W, 4050Im, IP20
natynkowa, firmy BEMKO

Downlight LED typu BERYL IP44 29W, 3300LM, natynkowy, firmy LUXIONA

Oprawa $wietlbwkowa typu RASTROE 600x600 4x18W, IP20,
rastrowa, natynkowa, firmy WERKPOL - dostawa Inwestor

@
Czujnik zmierzchowy

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJA OSWIETLENIA - PIETRO |I

NAZWA
INWESTYCJI

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

NA BUDYNEK: USLUG TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNO
-EDUKACYJNYCH DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

ADRES
INWESTYCJI

DZ. NR 23, 33/12, 33/15, JEDN. EWIDENCYJNA 221404_5 OBREB 0011
BIELAWKI, GMINA PELPLIN

SKALA

1:100

INWESTOR

DOM POMOCY SPOLECZNEJ DLA DZIECITMEODZIEZY
NIEPELNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE

BIELAWKI 47, GMINA PELPLIN

DYREKTOR DOMU- S. KATARZYNA PIOTRKOWSKA
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POWIERZCHNIA OBLICZONA ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836:1997

BILANS POWIERZCHNI KONDYGNACJI NETTO
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZ. POS.|[POWIERZCHNIA
101 PRZEDSIONEK GRES 3,59m?
1.02 WINDA 4,387
1.03 KL. SCHODOWA BEZ ZMIAN 18,60m?
1.04 SALA ZAJEC TERAPELTYCZNO-REHABILITACYJNO-EDUKACYINYCH | TARKETT 32,00m?
1.05 we GRES 5.20m
1.07 KOTLOWNIA BEZ ZMIAN 12,39m?
1.08 GARAZ BEZ ZMIAN 19,17m?
1.09 GARAZ BEZ ZMIAN 52,07m?
1.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE GRES 2.21m?
RAZEM 149,70m?
LEGENDA:
+ Gniazdo elekiryczne pojedyncze 230V,16A 1P20, podtynkowe
42 2x gniazdo RJ45, podtynkowe
-Liv Gniazdo TV/SAT, podtynkowe
/t-ﬁ Gniazdo elektryczne pojedyncze 230V,16A IP44, natynkowe
n,
4 Gniazdo elektryczne pojedyncze 400V,16A IP44, natynkowe
n/t

HGH% b b A A

R1
R2,R3
RKOT

K

teltech
v

Gniazdo elektryczne pojedyncze 230V,16A P44, podtynkowe

Gniazdo elektryczne podwaojne 230V,16A P20, podtynkowe
Puszka przylaczeniowa podtynkowa 230/400V IP54
Wypust okablowania U/UTP

Wypust zasilania

Wiacznik pociggowy
Kasownik 1-petlowy

Lampka czerwona z buczkiem
Transformator

Rozdzielnica elektryczna, 72 moduty, n/t, wiszaca
Rozdzielnica elektryczna, 54 moduty, p/t
Rozdzielnica elektryczna, 18 modutdw, n/t, wiszaca

Ztacze kablowe nN, 400x250mm (szer. x gt.) na fundamencie

Szafa wiszgca dwucze$ciowa, 9U, 600/600
Szafka wiszaca, obudowa metalowa 40x40x14

UWAGI:

1. Zasilanie zasilacza ppoz. doprowadzi¢ do budynuku sali
gimnastycznej

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJA SILOWA - PARTER

NAZWA
INWESTYCJI

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

NA BUDYNEK: UStUG TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNO
-EDUKACYJNYCH DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

ADRES
INWESTYCJI

DZ. NR 23, 33/12, 33/15, JEDN. EWIDENCYJNA 221404_5 OBREB 0011
BIELAWKI, GMINA PELPLIN

SKALA

1:100

INWESTOR

DOM POMOCY SPOLECZNEJ DLA DZIECITMLODZIEZY
NIEPELNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE

BIELAWKI 47, GMINA PELPLIN

DYREKTOR DOMU- S. KATARZYNA PIOTRKOWSKA

DATA

11. 2017
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ARCHITEKTURA:

SPRAWDZAL
ARCHITEKTURA:

mgr inz. MIROSLAW PROCINSKI
upr.nr 3879/GD/89

mgr inz. JACEK PROCINSKI
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POWIERZCHNIA OBLICZONA ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836:1997

BILANS POWIERZCHNI KONDYGNACJI NETTO
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZ. POS.[POWIERZCHNIA
2,01 KL. SCHODOWA BEZ ZMIAN 18,60m2
202 WINDA 4,38
203 HOL GRES 3,59m?
2.04 SALA ZAJEC TERAPELTYCZNO-REHABILITACYJNO-EDUKACYJNYCH TARKETT 33,19m?
2.05 POMIESZCZENIE SOCJALNE TARKETT 7.72m2
2.06 WC DLA PERSONELU GRES 2.28m
2.07 SALA ZAJEC TERAPELTYCZNO-REHABILITACYJNO-EDUKACYJNYCH TARKETT 19,81m?
208 LAZIENKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH GRES 6,34m?
2.09 SALA ZAJEC TERAPELTYCZNO-REHABILITACYJNO-EDUKACYJNYCH TARKETT 27,48m?
RAZEM 123,39m?
LEGENDA:
4 Gniazdo elektryczne pojedyncze 230V,16A IP20, podtynkowe
42 2x gniazdo RJ45, podtynkowe
v Gniazdo TV/SAT, podtynkowe
C  Gniazdo elektryczne pojedyncze 230V,16A IP44, natynkowe
4 Gniazdo elektryczne pojedyncze 400V,16A IP44, natynkowe

Gniazdo elektryczne pojedyncze 230V,16A 1P44, podtynkowe

Gniazdo elektryczne podwaojne 230V,16A P20, podtynkowe

Puszka przylaczeniowa podtynkowa 230/400V IP54
Wypust okablowania U/UTP

Wypust zasilania

Wigcznik pociagowy
Kasownik 1-petiowy

Lampka czerwona z buczkiem
Transformator

Rozdzielnica elektryczna, 72 moduty, n/t, wiszaca
Rozdzielnica elektryczna, 54 moduty, p/t
Rozdzielnica elektryczna, 18 modutdw, n/t, wiszaca
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POWIERZCHNIA OBLICZONA ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836:1997

BILANS POWIERZCHNI KONDYGNACJI NETTO
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZ. POS.|POWIERZCHNIA
301 KL. SCHODOWA BEZ ZMIAN 18.76m?
3.02 WINDA 439m
3.03 PRZEDSIONEK GRES 3,59m?
3.04 SALA ZAJEC TERAPELTYCZNO-REHABILITACYJNO-EDUKACYJNYCH TARKETT 35,85m?
3.05 POMIESZCZENIE PORZADKOWE TARKETT 247m?
3.06 WC DLA NIEPELNOSPR3/WNYCH GRES 5,.90m?
3.07 SALA ZAJEC TERAPELTYCZNO-REHABILITACYJINO-EDUKACYJNYCH TARKETT 20,74m?
3.08 BIURO TARKETT 12,35m?
3.09 SALA ZAJEC TERAPELTYCZNO-REHABILITACYJNO-EDUKACYJINYCH TARKETT 17,80m?
3.10 BIURO TARKETT 6,84m?
RAZEM 128,69m?
LEGENDA:
4 Gniazdo elektryczne pojedyncze 230V,16A P20, podtynkowe
42 2x gniazdo RJ45, podtynkowe
v Gniazdo TV/SAT, podtynkowe
/fﬁ Gniazdo elektryczne pojedyncze 230V,16A IP44, natynkowe
n,
4 Gniazdo elektryczne pojedyncze 400V,16A P44, natynkowe
n/t

IGHI% b b A A

R1
R2,R3
RKOT
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Gniazdo elekiryczne pojedyncze 230V,16A 1P44, podtynkowe

Gniazdo elekiryczne podwaojne 230V,16A 1P20, podtynkowe

Puszka przytaczeniowa podtynkowa 230/400V IP54
Wypust okablowania U/UTP

Wypust zasilania

Wtacznik pociggowy
Kasownik 1-petiowy

Lampka czerwona z buczkiem
Transformator

Rozdzielnica elektryczna, 72 moduty, n/t, wiszaca
Rozdzielnica elektryczna, 54 moduty, p/t
Rozdzielnica elektryczna, 18 modutdw, n/t, wiszaca

Ztacze kablowe nN, 400x250mm (szer. x gt.) na fundamencie

Szafa wiszaca dwuczesciowa, 9U, 600/600
Szafka wiszaca, obudowa metalowa 40x40x14
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kompletny zestaw do jednego pomieszczenia

Zestaw dla 1 pomieszczenia, dostepny jako komplet elementow z ramkami, instrukcjg, w jednym opakowaniu, w wersji do montazu podtynkowego.

W przypadku montazu natynkowego nalezy zastowaé odpowiednie puszki natynkowe z ramkami.
Dodatkowe przyciski wezwania taczy¢ rownolegle z wytgcznikiem pociggowym, analogicznie jak na schemacie.
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Wezwanie wtacznikiem pociggowym
Kasowanie przyciskiem z lampkg ~
Sygnalizator nad drzwiami —:| w
Przewody nieoznaczone - 0,5mm L™ <z_(
Montaz w puszkach 60mm, z wkretami L@ g
Rezystory w zestawie z FEH2001 > E
Zworki w FAP.... ustawi¢ w pozycji "B" R
Nie zamienia¢ L1 z L2

Symbole na rzut

Sygnalizator

Transformator dla 1 pomieszczenia

"_@® Wylgcznik pociggowy

Przycisk z lampka

Okablowanie
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Szafa wiszqca dwuczesciowa 9U, 600/600
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YTKSY 5x2x0,5
Przytqcze operatorskie

Panel krosujqcy 19"

BKT DRAKOM, modularny na 24xRJ45

Poziomy organizator kabli 19" BKT DRAKOM, 1U, czarny, uszy plastik

”

Panel krosujgcy 197, modularny na 24xRJ45

Uchwyt 197, 6xLSA (na 60 par) 1U + 1x LSA 0—10 rozlqozne

Listwa zas.

19" 6x230V 16A, wyl. + modul przeciwp. z filtrem
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