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Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm

Główna szyna uziemiejąca

Miejscowa szyna uziemiejąca
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Łącznik jednobiegunowy IP20, podtynkowy
Łącznik jednobiegunowy IP44, podtynkowy

Łącznik dwubiegunowy IP20, podtynkowy

Łącznik krzyżowy jednobiegunowy IP20, podtynkowy

Łącznik schodowy jednobiegunowy IP20, podtynkowy

Przycisk sterowniczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Oprawa LED awaryjna typu Primos CLA LED, 5W 1H AT SM IP65 z
układem grzewczym i termostatem, natynkowa, firmy HYBRYD
Oprawa LED awaryjna typu OWA SU AP, 1W, IP65 optyka
uniwersalna, natynkowa, firmy HYBRYD

Oprawa LED awaryjna typu OWA SU RP, 1W, IP65 optyka
korytarzowa, natynkowa, firmy HYBRYD

Oprawa typu NEPTUN LED PC 48W, 7200lm, 840, IP65, klosz
opalizowany, natynkowa, firmy LUXIONA

Downlight LED  typu BERYL IP44  29W, 3300LM, natynkowy, firmy LUXIONA

Oprawa LED typu PRIMOS SGN DS podświetlony znak bezpieczeństwa z
piktogramem, IP20, montaż nastropowy, tryb "na jasno", 1h, firmy HYBRYD

Oprawa LED typu PLK-066-320-4K 600x600 32W, 3041lm IP20
natynkowa, firmy BEMKO

Łącznik schodowy dwubiegunowy IP20, podtynkowy

Sufitowy czujnik ruchu

Łącznik jednobiegunowy IP44, natynkowy

Oprawa typu Drop1 1x60W, IP55. firmy PLEXIFORM

Czujnik zmierzchowy

149,70m²
RAZEM

3,59m²
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1.09 GAR1/Ż

KOTŁOWNIA

2,21m²1.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

SALA ZAJĘĆ TERAPEŁTYCZNO-REHABILITACYJNO-EDUKACYJNYCH

BILANS  POWIERZCHNI KONDYGNACJI NETTO

POWIERZCHNIA OBLICZONA ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9836:1997

RODZ. POS.

---

TARKETT

GRES

GRES
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BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

GRES

LEGENDA:

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

Wyłącznik awaryjny kotłowni

Oprawa LED typu ORBIT SU, 3W, 1h, nastrowa, firmy HYBRYD

Zasilanie wentylacji

Oprawa świetlówkowa typu RASTROE 600x600 4x18W, IP20,
rastrowa, natynkowa, firmy WERKPOL - dostawa Inwestor

Oprawa LED typu PLZ-066-450-4K 600x600 45W, 4050lm, IP20
natynkowa, firmy BEMKO

Oprawa LED typu PRIMOS SGN podświetlony znak bezpieczeństwa z
piktogramem, IP20, montaż naścienny, tryb "na jasno", 1h, firmy HYBRYD

Rozdzielnica elektryczna, 72 moduły, n/t, wisząca

Złącze kablowe nN, 400x250mm (szer. x gł.) na fundamencie
Szafa wisząca dwuczęściowa,  9U, 600/600

Naścienny czujnik ruchu

Naświetlacz LED typu FLOODLIGHT LED 20W, BLACK IP65 4000k, 2000lm LEDVANCE

Rozdzielnica elektryczna, 54 moduły, p/t
Rozdzielnica elektryczna, 18 modułów, n/t, wisząca

Szafka wisząca, obudowa metalowa 40x40x14

Przycisk chwilowy dzwonka IP44

Dzwonek typu gong 230V
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123,39m²
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18,60m²
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RZUT PIĘTRA I
SKALA 1:100

Rozdzielnica elektryczna, 72 moduły, n/t, wisząca

Złącze kablowe nN, 400x250mm (szer. x gł.) na fundamencie
Szafa wisząca dwuczęściowa,  9U, 600/600

Rozdzielnica elektryczna, 54 moduły, p/t
Rozdzielnica elektryczna, 18 modułów, n/t, wisząca

Szafka wisząca, obudowa metalowa 40x40x14

Łącznik jednobiegunowy IP20, podtynkowy
Łącznik jednobiegunowy IP44, podtynkowy

Łącznik dwubiegunowy IP20, podtynkowy

Łącznik krzyżowy jednobiegunowy IP20, podtynkowy

Łącznik schodowy jednobiegunowy IP20, podtynkowy

Przycisk sterowniczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Oprawa LED awaryjna typu Primos CLA LED, 5W 1H AT SM IP65 z
układem grzewczym i termostatem, natynkowa, firmy HYBRYD
Oprawa LED awaryjna typu OWA SU AP, 1W, IP65 optyka
uniwersalna, natynkowa, firmy HYBRYD

Oprawa LED awaryjna typu OWA SU RP, 1W, IP65 optyka
korytarzowa, natynkowa, firmy HYBRYD

Oprawa typu NEPTUN LED PC 48W, 7200lm, 840, IP65, klosz
opalizowany, natynkowa, firmy LUXIONA

Downlight LED  typu BERYL IP44  29W, 3300LM, natynkowy, firmy LUXIONA

Oprawa LED typu PRIMOS SGN DS podświetlony znak bezpieczeństwa z
piktogramem, IP20, montaż nastropowy, tryb "na jasno", 1h, firmy HYBRYD

Oprawa LED typu PLK-066-320-4K 600x600 32W, 3041lm IP20
natynkowa, firmy BEMKO

Łącznik schodowy dwubiegunowy IP20, podtynkowy

Sufitowy czujnik ruchu

Łącznik jednobiegunowy IP44, natynkowy

Oprawa typu Drop1 1x60W, IP55. firmy PLEXIFORM

Czujnik zmierzchowy

LEGENDA:

Wyłącznik awaryjny kotłowni

Oprawa LED typu ORBIT SU, 3W, 1h, nastrowa, firmy HYBRYD

Zasilanie wentylacji

Oprawa świetlówkowa typu RASTROE 600x600 4x18W, IP20,
rastrowa, natynkowa, firmy WERKPOL - dostawa Inwestor

Oprawa LED typu PLZ-066-450-4K 600x600 45W, 4050lm, IP20
natynkowa, firmy BEMKO

Oprawa LED typu PRIMOS SGN podświetlony znak bezpieczeństwa z
piktogramem, IP20, montaż naścienny, tryb "na jasno", 1h, firmy HYBRYD

Naścienny czujnik ruchu

Naświetlacz LED typu FLOODLIGHT LED 20W, BLACK IP65 4000k, 2000lm LEDVANCE
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RZUT PIĘTRA II
SKALA 1:100

Rozdzielnica elektryczna, 72 moduły, n/t, wisząca

Złącze kablowe nN, 400x250mm (szer. x gł.) na fundamencie
Szafa wisząca dwuczęściowa,  9U, 600/600

Rozdzielnica elektryczna, 54 moduły, p/t
Rozdzielnica elektryczna, 18 modułów, n/t, wisząca

Szafka wisząca, obudowa metalowa 40x40x14

Łącznik jednobiegunowy IP20, podtynkowy
Łącznik jednobiegunowy IP44, podtynkowy

Łącznik dwubiegunowy IP20, podtynkowy

Łącznik krzyżowy jednobiegunowy IP20, podtynkowy

Łącznik schodowy jednobiegunowy IP20, podtynkowy

Przycisk sterowniczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Oprawa LED awaryjna typu Primos CLA LED, 5W 1H AT SM IP65 z
układem grzewczym i termostatem, natynkowa, firmy HYBRYD
Oprawa LED awaryjna typu OWA SU AP, 1W, IP65 optyka
uniwersalna, natynkowa, firmy HYBRYD

Oprawa LED awaryjna typu OWA SU RP, 1W, IP65 optyka
korytarzowa, natynkowa, firmy HYBRYD

Oprawa typu NEPTUN LED PC 48W, 7200lm, 840, IP65, klosz
opalizowany, natynkowa, firmy LUXIONA

Downlight LED  typu BERYL IP44  29W, 3300LM, natynkowy, firmy LUXIONA

Oprawa LED typu PRIMOS SGN DS podświetlony znak bezpieczeństwa z
piktogramem, IP20, montaż nastropowy, tryb "na jasno", 1h, firmy HYBRYD

Oprawa LED typu PLK-066-320-4K 600x600 32W, 3041lm IP20
natynkowa, firmy BEMKO

Łącznik schodowy dwubiegunowy IP20, podtynkowy

Sufitowy czujnik ruchu

Łącznik jednobiegunowy IP44, natynkowy

Oprawa typu Drop1 1x60W, IP55. firmy PLEXIFORM

Czujnik zmierzchowy

LEGENDA:

Wyłącznik awaryjny kotłowni

Oprawa LED typu ORBIT SU, 3W, 1h, nastrowa, firmy HYBRYD

Zasilanie wentylacji

Oprawa świetlówkowa typu RASTROE 600x600 4x18W, IP20,
rastrowa, natynkowa, firmy WERKPOL - dostawa Inwestor

Oprawa LED typu PLZ-066-450-4K 600x600 45W, 4050lm, IP20
natynkowa, firmy BEMKO

Oprawa LED typu PRIMOS SGN podświetlony znak bezpieczeństwa z
piktogramem, IP20, montaż naścienny, tryb "na jasno", 1h, firmy HYBRYD

Naścienny czujnik ruchu

Naświetlacz LED typu FLOODLIGHT LED 20W, BLACK IP65 4000k, 2000lm LEDVANCE
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Wezwanie włacznikiem pociągowym

Kasowanie przyciskiem z lampką

Sygnalizator nad drzwiami

Rezystory w zestawie z FEH2001

Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami

Przewody nieoznaczone - 0,5mm

Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"

Nie zamieniać L1 z L2

kompletny zestaw do jednego pomieszczenia

Koszulka

izolacyjna
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230 V

2x1,00mm2

Podłączyć do najbliższej puszki

rozgałęźnej 230V
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Zestaw dla 1 pomieszczenia, dostępny jako komplet elementów z ramkami, instrukcją, w jednym opakowaniu, w wersji do montażu podtynkowego.

W przypadku montażu natynkowego należy zastować odpowiednie puszki natynkowe z ramkami.

Dodatkowe przyciski wezwania łaczyć równolegle z wyłącznikiem pociągowym, analogicznie jak na schemacie.

Symbole na rzut

Okablowanie

Transformator dla 1 pomieszczenia

Przycisk z lampką

Wyłącznik pociągowy 

Sygnalizator

YDY2x1 / 230V

YTKSY 3x2x0,5
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